
 

Tilsynsrapport 
Sagsnr.:   
13.02.01-K08-18-18 

Horsens Kommune Dato: 11. december 2025 

 Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: 
Kirsten Linå Jensen Tlf.: 7629 2539  klij@horsens.dk 

Dato for sidste tilsyn: 
8. november 2018 

 Tilstede ved tilsynet: Formand John C. Ullerup, Best. Johnny 
Mortensen og Kirsten Linå Jensen, Horsens Kommune 

Ordinært tilsyn: (X) 
Opfølgende tilsyn: ( ) 

   
 
Hatting Vandværk 

 
 

STAMDATA 
 
Vandforsyningens navn: Hatting Vandværk 
Vandforsyningens CVR / P nummer: 34206414/ 1001716214 
Anlægget navn: Hatting Vandværk 
Adresse: Mejerivej 8, Hatting, 8700 Horsens  
Formand for vandværket/tlf.: John C. Ullerup tlf.: 20113515, formand@hattingvandvaerk.dk  
Vandværkspasser/tlf.: Lyngsø VVS 
Kontaktperson: John C. Ullerup, tlf.: 20113515, formand@hattingvandvaerk.dk  
Jupiter ID: 7n3939 
Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato): 210.000 m3, 1. feb. 2051. 
Indvinding seneste år: 121.826 m3 (2024 jf. Jupiter) 
Antal forbrugere, oplyst ved tilsynet: 871 husstande, 3 landbrug m. dyr, 8 landbr. U. dyr, 5 

institutioner, 33 industri, 1 skole. 
Prøvetagningssteder v. vandkvalitetsmålinger, er fastlagt i hht. 
Bilag 7 i bekendtgørelsen nr. 1272 af 31. oktober 2025 om 
vandkvalitet og vandtilsyn 

Angiv steder og bemærkninger: 

Boring DGU nr.: 106.1094 

Boring DGU nr.: 106.1485 

Afgang Vandværk 

Udvalgte tapsteder fordelt på ledningsnettet 
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BAGGRUNDSDATA 
 
Indenfor det seneste år er 
grænseværdier for mikrobiologiske 
eller kemiske parametre på 
drikkevandet overholdt: 

Ja: X Nej:  Ingen overskridelser 

 

Kursus om hygiejne og 
vandforsyningsdrift er gennemført 
(§21): 

Ja: X Nej:  Navn: Lyngsø VVS og John C. Ullerup,  

 

>17.000 m3: Der foreligger jf. §31 
handleplan på kvalitetssikring af 
vandforsyningen herunder 
tilstandsrapport og 
vedligeholdelsesplan2: 
 

Ja: X Nej:  Bemærkninger:  

Vandværket anvender IGSS Overvågning til central styring og 

overvågning. Overvejer en opgradering. 

>750.000 m3: Der foreligger jf. §41 
system på HACCP-principper til 
kvalitetssikring af vandforsyningen: 
 

Ja:  Nej: X Bemærkninger:  

 

Har vandforsyningen en 
beredskabsplan: 
 

Ja: X Nej:  Bemærkninger: Er ved at opdatere den med nyeste viden. 

Kan forsyningsområdet nødforsynes 
med vand fra andet vandværk eller 
ved omkobling af egne værker: 
 

Ja:  Nej: X Bemærkninger: 

Navn/ adresse på evt. vandforsyningsanlæg, fra hvilket der 
importeres vand: 
 

 

Kan vandforsyningsanlægget 
nødforsynes med strøm: 

Ja:  Nej: X Bemærkninger: Har planlagt at etablere stik til et mobilt anlæg, 

som ikke skal stå på vandværksgrunden. 
Overholder anlægget 
underretningsforpligtelserne til 
kommunalbestyrelsen? 

Ja: X Nej:  Bemærkninger: 

Dato for sidste godkendte takstblad: 22.1.2018 
Dato for sidste information sendt til forbrugerne: Hjemmeside 
 

  

 
1 Bekendtgørelse nr. 404 af 20. april 2023 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 
2 Vedligeholdelsesplanen bør omfatte: boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 
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INDVINDING DGU NR.: 106.1094 og 106.1485 SKEMA 1 

  
Fredningsbælte: 
25 meter zonen3 for boringerne udgør villahaver, vej og vandværksgrunden.  
 
Er 10 m bælte udlagt og 
afgrænset  

Ja: X Nej:     

Er dyrkningsforbud i 25 m bælte 
overholdt:  

Ja: X Nej:     

Indhegning/afgrænsning: Ja: X Nej:     
Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej:     
Er der udpeget boringsnært 
beskyttelsesområde (BNBO): 

Ja: X* Nej:  Størrelse: 

Bemærkninger:   
*Staten har beregnet og udpeget BNBO for boringerne. 
 

BORINGENS PLACERING (sæt kryds):                   Tørbrønd (    )/ Overbygning ( X ) / Hus (  ) i vandværkets bygning (  ) 
Boringsrørafslutning: Under 

terræn:  
Over 
terræn: X 

   

Tilgængelig for inspektion: Ja: X Nej:     
Aflåst dæksel eller lem:  Ja: X Nej:     
Alarm sikring mod 
hærværk/terror: 

Ja:  Nej: X    

Skridsikker adgangsordning:  Ja: X Nej:     
Terrænfald fra bygværk: Ja: X Nej:     
Ventilation af tørbrønden: Ja:  Nej: X    
Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja:  Nej:     

Tæt bund, sider og dæksel: Ja: X Nej:     
Er tørbrønden tør?: Ja: X* Nej:     
Forerrørsforsegling vandtæt: Ja: X Nej:     
Tætte rørgennemføringer: Ja: X Nej:     
Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej:     
Bemærkninger: 
 
*Boring 106.1485 er fugtig, men det kunne se ud som om, hanen har været åbnet, da det er lige nedenfor.  
 

 
3 Jf. § 9 stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1260 af 28. okt. 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. 



4 

 

Markering af boring (DGU nr.): Ja: X Nej:     
Pejlemulighed: Ja: X* Nej:     
Angivelse af pejlepkt. med 
kotemærke: 

Ja: X Nej:     

Prøvetagningshane: Ja: X Nej:     
Udluftningsstuds afsluttet over 
terræn: 

Ja: Nej:     

Udluftning nedadvendt m. 
insektnet: 

Ja:  Nej:     

Vandmåler råvand: Ja: X* Nej:     
Manometer/trykmåler Ja: X* Nej:     
Vurdering:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Bemærkninger:  
Manometer og måler sidder i vandværket 
 
 

PRODUKTION SKEMA 2 
VANDVÆRKSBYGNINGEN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygning indhegnet: Ja: X Nej:     
Indhegning aflåst: Ja: X Nej:     
Bygning aflåst: Ja: X Nej:     
Alarmsikret mod hærværk / terror: Ja:  Nej: X    
Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja: X Nej:     
Vandværk inddelt med 
hygiejnezoner: 

Ja: X Nej:     

Udv. Vedligeholdelse af bygning:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Ind. Vedligeholdelse af bygning:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Bemærkninger: 

Råvandspumper 
Antal: 2 stk. 

Ja: X Nej:  God: X Acceptabel:  Dårlig:  

Rentvandspumper 
Antal: 4 + 1 stk. 

Ja: X Nej:  God: X Acceptabel:  Dårlig:  

Interne pumper 
Antal: 

Ja:  Nej: X God:  Acceptabel:  Dårlig:  
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Hydrofor 
Antal:  

Ja:  Nej: X God:  Acceptabel:  Dårlig:  

Størrelse på hydrofor:  
Hjælpemaskiner fx kompressor: Ja: X Nej:     
Vandmåler Råvand:  Ja: X Nej:     
Vandmåler Skyllevand:  Ja: X Nej:     
Vandmåler Afgang:  Ja: X Nej:     
SRO-anlæg: Ja: X Nej:     
Affugtningsanlæg: Ja: X Nej:     
Andre instrumenter fx online 
måling mm. : 

Ja:  Nej: X    

El-installation:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Afløbsforhold:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Sikring mod optrængning af 
kloakvand/regnvand: 

Ja: X Nej:     

Synlige rør:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Overordnet vurdering:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Bemærkninger: 
 
 
 
 
 
 

 

ILTNING  
 
Iltning m. kompressor: Ja: X Nej:     
Iltning m. kapselblæser: Ja:  Nej: X    
Iltningstårn/trappe: Ja:  Nej: X    
Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja:  Nej:     
Anden iltningsmetode: Ja:  Nej: X    
Vurdering:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Reaktionsbassin: Ja:  Nej: X    
 

FILTERANLÆG 
 
Åbne filteranlæg: Ja:  Nej: X    
Luftindtag og ventilation beskyttet: Ja:  Nej:     
Trykfilteranlæg: Ja: X Nej:     
Enkeltfiltrering Ja:  Nej: X    
Dobbeltfiltrering Ja: X Nej:     
Vurdering:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Anden vandbehandling: Ingen 
Bemærkninger:  Filtre er fra 2014. 
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SKYLLEVAND 
 
Filterskyllemetode  Vand (  )   Vand/luft ( X ):  
Skylning med rent vand ( X )    råvand (   ) 
Udledning af skyllevand Ja: X Nej:     
Genbrug af skyllevand Ja:  Nej: X    
Bundfældningsbassin: Ja: X Nej:  Henstand i timer: 18 
Indhegnet: Ja: X Nej:     
Aflåst låge: Ja: X Nej:     
Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej:     
Er der vilkår i udledningstilladelse 
for skyllevand: 

Der er vilkår i indvindingstilladelse om bundfældning og nedsivning. 

Udledning til 
dræn/faskine/kloak/recipient: 

Ja: X Nej:  Hvilken: Faskine 

Håndtering af slam: Tømmes efter behov 
Bemærkninger:  
 
 

BEHOLDERANLÆG 
 
Beliggenhed: På vandværksgrund bag vandværk 
Under vandværk: Ja:  Nej: X    
I vandværk: Ja:  Nej: X    
Ved siden af vandværk: Ja: X Nej:     
 
Indhegnet: Ja: X Nej:     
Aflåst låge/dæksel: Ja: X Nej:     
Alarm ved uvedkommende 
indtrængen: 

Ja:  Nej: X    

Alarm på vandstand: Ja: X Nej:     
Beskyttet ventilationsåbning:  Ja: X Nej:     
Renholdt og ryddeligt: Ja: X Nej:     
Vurdering:   God: X Acceptabel:  Dårlig:  
Dato for seneste indvendige 
inspektion: 

Beholder inspiceret og rengjort i 2022 

Bemærkninger:  
 
 

DISTRIBUTION SKEMA 3 
Navn, adresse på evt. vandforsyningsanlæg, til hvilket der 
eksporteres vand: 

Ikke relevant 

VANDTÅRN / HØJDEBEHOLDER på ledningsnettet 
 
Vandtårn / højdebeholder: Ja:  Nej: X    
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LEDNINGSNET 
 
Karakter af tegningsmateriale (f.eks. digitalt): Thvilum – digitalt (WebGis) 
Er der sikret mod tilbageløb hos 
relevante virksomheder m.fl.: 

Ja  - kontrollerbare kontraventiler hos alle forbrugere. 

Er der brandhaner på 
ledningsnettet: 

Ja 3 stk. 

Bemærkninger:  
 
Trykforøgningssektion: Ja:  Nej: X    
Trykreduktionssektion: Ja:  Nej: X    
Brønde på ledningsnettet: Ja:  Nej: X    
Udluftningsbrønde: Ja:  Nej: X    
 

Tilsyn udført d. 11. dec. 2025 af Kirsten Linå Jensen, Horsens Kommune 

Tilsyn omfatter de komponenter, der er mulige at observere ved et almindeligt tilsyn.  

 


